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Amtlicher Untersuchungsbericht

Aligemeines

Betrieb Trinkwasserversorgung Sagogn, 7152 Sagogn, Nr. 27938

Fir den Betrieb verantwortlich ~ Gioni Cavelti

Zweck der Kontrolle Uberpriifung, ob ausgewahlte Vorschriften der Lebensmittelgesetzgebung
eingehalten werden

Prufverfahren nach international anerkannten Regeln und Protokollen oder anderen validierten
Verfahren

Far die Erhebung verantwortlich Thomas Halter, Lebensmittelkontrolleur
Eingang der Proben im Labor 05.10.2020, 11:32 h

Proben und Ergebnisse

440667 Sagogn Brunnen Schloss Soweit untersu'cht, ist die Probe einwandfrei.

Trinkwasser im Verteilnetz Probe vom 05.10.2020, 09:40 h
Flaschennummer: 2734, 16
Probentemperatur: 9.5 °C
Aussehen: klar
Probenzustand bei Eingang: gekiihit
Probenanlieferung: persénlich
Nutzung: genutzt
Witterung: starker Regen / Schneeschmelze in den letzten 24h

Mikrobiologische Untersuchungen SOP Ergebnis Anforderung Grundlage Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime 190471 nn KBE/mL max. 300 KBE/mL TBDV Anh. 1 einwandfrei
Enterokokken 11230 nn KBE/100 mL nn KBE/100 mL TBDV Anh. 1 einwandfrei
Escherichia coli 72230 nn KBE/100 mL nn KBE/100 mL TBDV Anh. 1 einwandfrei
Physikalische Untersuchungen SOP Ergebnis Anforderung Grundlage Beurteilung
Radon 190473 1.72 Bg/L max. 100 Bq/L TBDV Anh. 3 einwandfrei

KBE = Kolonie bildende Einheiten; TBDV = Verordnung (iber Trinkwasser sowie Wasser in 6ffentlich zugénglichen Bédern und Duschanlagen (SR 817.022.11); nn =
nicht nachweisbar; SOPs und Konformitatsbewertung = siehe www.alt.gr.ch
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Freundliche Griisse

Amt fir Lebensmittelsicherheit und
Tierges eit Graubiinden

.

Dr. Adrian Schmitt

Trinkwasserkontrolleur Stv. Kantonschemiker

Bemerkungen
Gesetzes- und Verordnungstexte unter www.blv.admin.ch.
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